
令和6年度 川西町管末給水栓

●浄水基準項目 入力済

【　1　】 【　2　】 【　3　】 【　4　】 【　5　】 【　6　】 【　7　】 【　8　】 【　9　】 【　10　】 【　11　】 【　12　】 【　13　】 【　14　】 【　15　】 【　16　】 【　17　】 【　18　】 【　19　】 【　20　】 【　21　】 【　22　】 【　23　】 【　24　】 【　25　】 【　26　】 【　27　】

水質基準 100（個/ml） 検出しない 0.003 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.05 0.04 0.01 10 0.8 1.0 0.002 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.6 0.02 0.06 0.03 0.1 0.01 0.1

4月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 0.007 0.004 <0.001 <0.001 0.010

7月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 0.014 0.006 0.001 <0.001 0.020

10月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

11月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12月 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.001 0.27 <0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.06 <0.002 0.003 <0.003 0.001 <0.001 0.007

1月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 <0.001 <0.003 <0.001 <0.001 0.001

合計 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.004 0.27 <0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.24 <0.008 <0.025 <0.016 0.004 <0.004 0.038

平均値 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.001 0.27 <0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.06 <0.002 <0.00625 <0.004 0.001 <0.001 0.010

●浄水基準項目

【　28　】 【　29　】 【　30　】 【　31　】 【　32　】 【　33　】 【　34　】 【　35　】 【　36　】 【　37　】 【　38　】 【　39　】 【　40　】 【　41　】 【　42　】 【　43　】 【　44　】 【　45　】 【　46　】 【　47　】 【　48　】 【　49　】 【　50　】 【　51　】 【　A　】

水質基準 0.03 0.03 0.09 0.08 1.0 0.2 0.3 1.0 200 0.05 200（mg/l） 300 500 0.2 0.00001 0.00001 0.02 0.005 3（mg/l） 5.8～8.6 異常なし 異常なし 5（度） 2（度） － 水質基準

4月 － － － － － － － － － － 7.4 － － － － － － － 0.4 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 4月

5月 － － － － － － － － － － 7.1 － － － － － － － <0.3 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 5月

6月 0.003 0.003 <0.001 <0.008 － － － － － － 6.2 － － － <0.000001 0.000002 － － 0.3 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 6月

7月 － － － － － － － － － － 8.2 － － － <0.000001 <0.000001 － － 0.4 6.9 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 7月

8月 － － － － － － － － － － 6.1 － － － <0.000001 0.000002 － － 0.4 7.1 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 8月

9月 0.007 0.005 <0.001 <0.008 － － － － － － 5.9 － － － 0.000001 0.000001 － － 0.5 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 9月

10月 － － － － － － － － － － 6.7 － － － － － － － 0.4 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 10月

11月 － － － － － － － － － － 7.0 － － － － － － － 0.5 7.1 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 11月

12月 <0.003 0.003 <0.001 <0.008 <0.005 0.02 <0.005 <0.005 6.5 <0.001 6.8 40 74 <0.02 － － <0.005 <0.0005 0.4 7.1 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.9 12月

1月 － － － － － － － － － － 7.7 － － － － － － － <0.3 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 1月

2月 － － － － － － － － － － 7.8 － － － － － － － <0.3 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 2月

3月 <0.003 0.001 <0.001 <0.008 － － － － － － 8.7 － － － － － － － <0.3 7.5 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 3月

合計 <0.016 0.012 <0.004 <0.032 <0.005 0.02 <0.005 <0.005 6.5 <0.001 85.6 40 74 <0.02 <0.000004 0.000006 <0.005 <0.0005 <4.5 86.7 異常なし 異常なし <6. <1.2 9.3 合計

平均値 <0.004 0.003 <0.001 <0.008 <0.005 0.02 <0.005 <0.005 6.5 <0.001 7.13 40 74 <0.02 <0.000001 0.0000015 <0.005 <0.0005 <0.38 7.23 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.78 平均値

●水質管理目標設定項目

【　1　】 【　2　】 【　3　】 【　4　】 【　5　】 【　8　】 【　9　】 【　10　】 【　12　】 【　13　】 【　14　】 【　15　】 【　16　】 【　17　】 【　18　】 【　19　】 【　20　】 【　21　】 【　22　】 【　23　】 【　24　】 【　25　】 【　26　】 【　27　】 【　28　】 【　29　】 【　30　】

水質基準 0.08（mg/l） 0.01（mg/l） 0.02（mg/l） － 基準項目A 基準項目39 基準項目37 0.3 0.02 3 3 基準項目40 基準項目51 基準項目47 2000（個/ml） 基準項目33

4月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.03

7月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.04

10月 － － - － － － <0.005 － － <0.001 0.003 － － － － 2.2 － － － － － － － -1.3 0 - －

11月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

1月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.01

合計 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0.001 0.003 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 -1.3 0 0 0.08

平均値 - - - - - - 0.005 - - 0.001 0.003 - - - - 2.2 - - - - - - - -1.3 0 - 0.0266667

一般細菌 大腸菌 ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ 水銀 ｾﾚﾝ 鉛 ヒ素
六価ｸﾛﾑ化

合物
亜硝酸態窒

素
シアン

硝酸態窒素
及び亜硝酸
態窒素

クロロ酢酸 クロロホルムフッ素 ホウ素 四塩化炭素 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
ｼｽ/ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ジクロロ酢

酸
ジブロモク
ロロメタン

臭素酸
総トリハロ
メタン

●原水全項目検査
かび臭項目検査

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 塩素酸

トリクロロ
酢酸

ブロモジク
ロロメタン

ブロモホル
ム

ホルム
アルデヒド

亜鉛 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 鉄 銅 ﾅﾄﾘｳﾑ ﾏﾝｶﾞﾝ 塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏ
ｸﾞﾈｼｳﾑ等

蒸発残留
物

陰ｲｵﾝ界
面活性剤

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ
2-ﾒﾁﾙｲｿ
ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ

非ｲｵﾝ界
面活性剤

ﾌｪﾉｰﾙ類 有機物 pH値 味 臭気 色度 濁度 残留塩素

ｱﾝﾁﾓﾝ及
びその化
合物

ｳﾗﾝ及び
その化合

物

ﾆｯｹﾙ及び
その化合

物

亜硝酸態
窒素

1，2-ｼﾞｸﾛ
ﾛｴﾀﾝ

ﾄﾙｴﾝ
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ
(2-ｴﾁﾙﾍｷ

ｼﾙ)
亜塩素酸

二酸化塩
素

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆ
ﾄﾘﾙ

抱水ｸﾛﾗｰﾙ 農薬類
遊離残留塩

素
硬度

（Ca.Mg）

ﾏﾝｶﾞﾝ及び
その化合

物
遊離炭酸

1，1，1-ﾄﾘ
ｸﾛﾛｴﾀﾝ

腐食性（ﾗ
ﾝｹﾞﾘｱ指
数）

従属栄養
細菌

1，1-ｼﾞｸﾛ
ﾛｴﾁﾚﾝ

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及
びその化
合物

ﾒﾘﾙ-t-ﾌﾞﾁ
ﾙｴｰﾃﾙ
（MTBE）

有機物質
（KMnO4消
費量）

臭気強度
（TON）

蒸発残留
物

濁度 pH



令和6年度 三宅町管末給水栓

●浄水基準項目 入力済

【　1　】 【　2　】 【　3　】 【　4　】 【　5　】 【　6　】 【　7　】 【　8　】 【　9　】 【　10　】 【　11　】 【　12　】 【　13　】 【　14　】 【　15　】 【　16　】 【　17　】 【　18　】 【　19　】 【　20　】 【　21　】 【　22　】 【　23　】 【　24　】 【　25　】 【　26　】 【　27　】

水質基準 100（個/ml） 検出しない 0.003 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.05 0.04 0.01 10 0.8 1.0 0.002 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.6 0.02 0.06 0.03 0.1 0.01 0.1

4月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6月 0 不検出 <0.001 <0.06 <0.002 0.007 0.005 <0.001 <0.001 0.010

7月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9月 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.001 0.29 <0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.06 <0.002 0.014 0.007 0.001 <0.001 0.020

10月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

11月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 0.003 <0.003 0.001 <0.001 0.006

1月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 <0.001 <0.003 <0.001 <0.001 0.001

合計 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.004 0.29 <0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.24 <0.008 0.025 <0.018 0.004 <0.004 0.037

平均値 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.001 0.29 <0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.060 <0.002 0.006 <0.0045 0.001 <0.001 0.009

●浄水基準項目

【　28　】 【　29　】 【　30　】 【　31　】 【　32　】 【　33　】 【　34　】 【　35　】 【　36　】 【　37　】 【　38　】 【　39　】 【　40　】 【　41　】 【　42　】 【　43　】 【　44　】 【　45　】 【　46　】 【　47　】 【　48　】 【　49　】 【　50　】 【　51　】 【　A　】

水質基準 0.03 0.03 0.09 0.08 1.0 0.2 0.3 1.0 200 0.05 200（mg/l） 300 500 0.2 0.00001 0.00001 0.02 0.005 3（mg/l） 5.8～8.6 異常なし 異常なし 5（度） 2（度） － 水質基準

4月 － － － － － － － － － － 7.8 － － － － － － － 0.5 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 4月

5月 － － － － － － － － － － 8 － － － － － － － <0.3 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 5月

6月 0.004 0.003 <0.001 <0.008 － － － － － － 6.3 <0.000001 0.000002 0.3 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 6月

7月 － － － － － － － － － － 8.3 － － － <0.000001 <0.000001 － － 0.4 6.9 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 7月

8月 － － － － － － － － － － 6.2 － － － <0.000001 0.000003 － － 0.4 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.9 8月

9月 0.006 0.005 <0.001 <0.008 0.010 0.05 <0.005 <0.005 5.6 <0.001 6.0 33 61 <0.02 0.000001 0.000001 <0.005 <0.0005 0.4 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.9 9月

10月 － － － － － － － － － － 6.8 － － － － － － － 0.5 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 10月

11月 － － － － － － － － － － 7.0 － － － － － － － 0.5 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.9 11月

12月 <0.003 0.002 <0.001 <0.008 － － － － － － 6.8 － － － － － － － 0.3 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.9 12月

1月 － － － － － － － － － － 7.9 － － － － － － － <0.3 7.1 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 1月

2月 － － － － － － － － － － 8.0 － － － － － － － <0.3 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 2月

3月 <0.003 0.001 <0.001 <0.008 － － － － － － 8.8 － － － － － － － <0.3 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 3月

合計 <0.016 0.011 <0.004 <0.032 0 0.05 <0.005 <0.005 5.6 <0.001 87.9 33 61 <0.02 <0.000004 0.000007 <0.005 <0.0005 <4.5 87 異常なし 異常なし <6. <1.2 10 合計

平均値 <0.004 0.003 <0.001 <0.008 0 0.05 <0.005 <0.005 5.6 <0.001 7.33 33 61 <0.02 <0.000001 0.000002 <0.005 <0.0005 <0.375 7.25 - - <0.5 <0.1 0.83 平均値

●水質管理目標設定項目

【　1　】 【　2　】 【　3　】 【　4　】 【　5　】 【　8　】 【　9　】 【　10　】 【　12　】 【　13　】 【　14　】 【　15　】 【　16　】 【　17　】 【　18　】 【　19　】 【　20　】 【　21　】 【　22　】 【　23　】 【　24　】 【　25　】 【　26　】 【　27　】 【　28　】 【　29　】 【　30　】

水質基準 0.08（mg/l） 0.01（mg/l） 0.02（mg/l） － 基準項目A 基準項目39 基準項目37 0.3 0.02 3 3 基準項目40 基準項目51 基準項目47 2000（個/ml） 基準項目33

4月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.04

7月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

10月 － － - － - - <0.005 - - <0.001 0.002 － － － － 2.7 - - - － － － － -1.4 0 - －

11月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.02

1月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.01

合計 <0. 0 0 0 0 0 <0.005 0 0 <0.001 0.002 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 -1.4 0 0 0

平均値 - - - - - - <0.005 - - <0.001 0.002 - - - - 2.7 - - - - - - - -1.4 0 - 0

一般細菌 大腸菌 ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ 水銀 ｾﾚﾝ 鉛 ヒ素
六価ｸﾛﾑ化

合物
亜硝酸態窒

素
シアン

硝酸態窒素
及び亜硝酸
態窒素

クロロ酢酸 クロロホルムフッ素 ホウ素 四塩化炭素 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
ｼｽ/ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ジクロロ酢

酸
ジブロモク
ロロメタン

臭素酸
総トリハロ
メタン

●原水全項目検査
かび臭項目検査

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 塩素酸

トリクロロ
酢酸

ブロモジク
ロロメタン

ブロモホル
ム

ホルム
アルデヒド

亜鉛 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 鉄 銅 ﾅﾄﾘｳﾑ ﾏﾝｶﾞﾝ 塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏ
ｸﾞﾈｼｳﾑ等

蒸発残留
物

陰ｲｵﾝ界
面活性剤

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ
2-ﾒﾁﾙｲｿ
ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ

非ｲｵﾝ界
面活性剤

ﾌｪﾉｰﾙ類 有機物 pH値 味 臭気 色度 濁度 残留塩素

ｱﾝﾁﾓﾝ及
びその化
合物

ｳﾗﾝ及び
その化合

物

ﾆｯｹﾙ及び
その化合

物

亜硝酸態
窒素

1，2-ｼﾞｸﾛ
ﾛｴﾀﾝ

ﾄﾙｴﾝ
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ
(2-ｴﾁﾙﾍｷ

ｼﾙ)
亜塩素酸

二酸化塩
素

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆ
ﾄﾘﾙ

抱水ｸﾛﾗｰﾙ 農薬類
遊離残留塩

素
硬度

（Ca.Mg）

ﾏﾝｶﾞﾝ及び
その化合

物
遊離炭酸

1，1，1-ﾄﾘ
ｸﾛﾛｴﾀﾝ

腐食性（ﾗ
ﾝｹﾞﾘｱ指
数）

従属栄養
細菌

1，1-ｼﾞｸﾛ
ﾛｴﾁﾚﾝ

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及
びその化
合物

ﾒﾘﾙ-t-ﾌﾞﾁ
ﾙｴｰﾃﾙ
（MTBE）

有機物質
（KMnO4消
費量）

臭気強度
（TON）

蒸発残留
物

濁度 pH



令和6年度 田原本町（西竹田）管末給水栓

●浄水基準項目 入力済

【　1　】 【　2　】 【　3　】 【　4　】 【　5　】 【　6　】 【　7　】 【　8　】 【　9　】 【　10　】 【　11　】 【　12　】 【　13　】 【　14　】 【　15　】 【　16　】 【　17　】 【　18　】 【　19　】 【　20　】 【　21　】 【　22　】 【　23　】 【　24　】 【　25　】 【　26　】 【　27　】

水質基準 100（個/ml） 検出しない 0.003 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.05 0.04 0.01 10 0.8 1.0 0.002 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.6 0.02 0.06 0.03 0.1 0.01 0.1

4月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6月 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.001 0.18 <0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.06 <0.002 0.008 0.005 0.001 <0.001 0.012

7月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 0.015 0.006 0.002 <0.001 0.022

10月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

11月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 0.003 <0.003 0.002 <0.001 0.008

1月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 <0.001 <0.003 0.001 <0.001 0.002

合計 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.004 0.18 0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.24 <0.008 0.027 0.017 0.006 <0.004 0.044

平均値 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.001 0.18 0.05 0.01 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.06 <0.002 0.007 0.004 0.002 <0.001 0.011

●浄水基準項目

【　28　】 【　29　】 【　30　】 【　31　】 【　32　】 【　33　】 【　34　】 【　35　】 【　36　】 【　37　】 【　38　】 【　39　】 【　40　】 【　41　】 【　42　】 【　43　】 【　44　】 【　45　】 【　46　】 【　47　】 【　48　】 【　49　】 【　50　】 【　51　】 【　A　】

水質基準 0.03 0.03 0.09 0.08 1.0 0.2 0.3 1.0 200 0.05 200（mg/l） 300 500 0.2 0.00001 0.00001 0.02 0.005 3（mg/l） 5.8～8.6 異常なし 異常なし 5（度） 2（度） － 水質基準

4月 － － － － － － － － － － 7.6 － － － － － － － 0.5 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 4月

5月 － － － － － － － － － － 7.1 － － － － － － － <0.3 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 5月

6月 0.004 0.003 <0.001 <0.008 <0.005 0.03 <0.005 0.006 6.0 <0.001 6.3 39 67 <0.02 <0.000001 0.000002 <0.005 <0.0005 0.3 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 6月

7月 － － － － － － － － － 8.0 － － － <0.000001 <0.000001 － － 0.5 7.0 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 7月

8月 － － － － － － － － － － 6.2 － － － <0.000001 0.000003 － － 0.4 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 8月

9月 0.007 0.005 <0.001 <0.008 － － － － － － 6.2 － － － <0.000001 <0.000001 － － 0.5 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 9月

10月 － － － － － － － － － － 6.9 － － － － － － － 0.4 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 10月

11月 － － － － － － － － － － 7.1 － － － － － － － 0.5 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 11月

12月 <0.003 0.003 <0.001 <0.008 － － － － － － 6.5 － － － － － － － 0.4 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 12月

1月 － － － － － － － － － － 7.5 － － － － － － － <0.3 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 1月

2月 － － － － － － － － － － 7.9 － － － － － － － <0.3 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 2月

3月 <0.003 0.001 <0.001 <0.008 － － － － － － 8.9 － － － － － － － <0.3 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.8 3月

合計 <0.017 0.012 <0.004 <0.032 0.005 0.030 <0.005 0.006 6.0 <0.001 86.2 39 67 <0.02 <0.000004 0 <0.005 <0.0005 <4.7 87.6 異常なし 異常なし <6. <1.2 9.1 合計

平均値 <0.00425 0.003 <0.001 <0.008 0.005 0.030 <0.005 0.006 6.00 <0.001 7.18 39.0 67.0 <0.02 <0.000001 0.0000018 <0.005 <0.0005 <0.392 7.30 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.76 平均値

●水質管理目標設定項目

【　1　】 【　2　】 【　3　】 【　4　】 【　5　】 【　8　】 【　9　】 【　10　】 【　12　】 【　13　】 【　14　】 【　15　】 【　16　】 【　17　】 【　18　】 【　19　】 【　20　】 【　21　】 【　22　】 【　23　】 【　24　】 【　25　】 【　26　】 【　27　】 【　28　】 【　29　】 【　30　】

水質基準 0.08（mg/l） 0.01（mg/l） 0.02（mg/l） － 基準項目A 基準項目39 基準項目37 0.3 0.02 3 3 基準項目40 基準項目51 基準項目47 2000（個/ml） 基準項目33

4月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

7月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.04

10月 － － - － - - <0.005 - - <0.001 0.003 － － － － 2.7 - - - - － － － -1.3 0 - -

11月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.02

1月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.01

合計 0 0 0 0 0 0 <0.005 0 0 <0.001 0.003 0 0 0 0 3 0 0 0 <0. 0 0 0 -1 0 <0. 0

平均値 - - - - - - <0.005 - - <0.001 0.003 - - - - 2.7 - - - - - - - -1 0 - 0.02

一般細菌 大腸菌 ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ 水銀 ｾﾚﾝ 鉛 ヒ素
六価ｸﾛﾑ化

合物
亜硝酸態窒

素
シアン

硝酸態窒素
及び亜硝酸
態窒素

クロロ酢酸 クロロホルムフッ素 ホウ素 四塩化炭素 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
ｼｽ/ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ジクロロ酢

酸
ジブロモク
ロロメタン

臭素酸
総トリハロ
メタン

●原水全項目検査
かび臭項目検査

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 塩素酸

トリクロロ
酢酸

ブロモジク
ロロメタン

ブロモホル
ム

ホルム
アルデヒド

亜鉛 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 鉄 銅 ﾅﾄﾘｳﾑ ﾏﾝｶﾞﾝ 塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏ
ｸﾞﾈｼｳﾑ等

蒸発残留
物

陰ｲｵﾝ界
面活性剤

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ
2-ﾒﾁﾙｲｿ
ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ

非ｲｵﾝ界
面活性剤

ﾌｪﾉｰﾙ類 有機物 pH値 味 臭気 色度 濁度 残留塩素

ｱﾝﾁﾓﾝ及
びその化
合物

ｳﾗﾝ及び
その化合

物

ﾆｯｹﾙ及び
その化合

物

亜硝酸態
窒素

1，2-ｼﾞｸﾛ
ﾛｴﾀﾝ

ﾄﾙｴﾝ
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ
(2-ｴﾁﾙﾍｷ

ｼﾙ)
亜塩素酸

二酸化塩
素

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆ
ﾄﾘﾙ

抱水ｸﾛﾗｰﾙ 農薬類
遊離残留塩

素
硬度

（Ca.Mg）

ﾏﾝｶﾞﾝ及び
その化合

物
遊離炭酸

1，1，1-ﾄﾘ
ｸﾛﾛｴﾀﾝ

腐食性（ﾗ
ﾝｹﾞﾘｱ指
数）

従属栄養
細菌

1，1-ｼﾞｸﾛ
ﾛｴﾁﾚﾝ

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及
びその化
合物

ﾒﾘﾙ-t-ﾌﾞﾁ
ﾙｴｰﾃﾙ
（MTBE）

有機物質
（KMnO4消
費量）

臭気強度
（TON）

蒸発残留
物

濁度 pH



令和6年度 田原本町（伊与戸）管末給水栓

●浄水基準項目 入力済

【　1　】 【　2　】 【　3　】 【　4　】 【　5　】 【　6　】 【　7　】 【　8　】 【　9　】 【　10　】 【　11　】 【　12　】 【　13　】 【　14　】 【　15　】 【　16　】 【　17　】 【　18　】 【　19　】 【　20　】 【　21　】 【　22　】 【　23　】 【　24　】 【　25　】 【　26　】 【　27　】

水質基準 100（個/ml） 検出しない 0.003 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.05 0.04 0.01 10 0.8 1.0 0.002 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.6 0.02 0.06 0.03 0.1 0.01 0.1

4月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － 0.08 <0.002 0.017 0.009 <0.001 <0.001 0.022

7月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 0.017 0.008 0.001 <0.001 0.024

10月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

11月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12月 0 不検出 － － － － － － － <0.001 － － － － － － － － － － <0.06 <0.002 0.015 0.006 0.001 <0.001 0.021

1月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2月 0 不検出 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3月 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.004 <0.001 0.59 0.05 0.02 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.06 <0.002 0.010 0.007 <0.001 <0.001 0.014

合計 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 0 <0.001 <0.002 <0.004 <0.004 0.59 0.05 0.02 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.26 <0.008 0.059 0.030 0.004 <0.004 0.081

平均値 0 不検出 <0.0003 <0.00005 <0.001 0 <0.001 <0.002 <0.004 <0.001 0.59 0.05 0.02 <0.0002 <0.005 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.065 <0.002 0.015 0.008 0.001 <0.001 0.020

●浄水基準項目

【　28　】 【　29　】 【　30　】 【　31　】 【　32　】 【　33　】 【　34　】 【　35　】 【　36　】 【　37　】 【　38　】 【　39　】 【　40　】 【　41　】 【　42　】 【　43　】 【　44　】 【　45　】 【　46　】 【　47　】 【　48　】 【　49　】 【　50　】 【　51　】 【　A　】

水質基準 0.03 0.03 0.09 0.08 1.0 0.2 0.3 1.0 200 0.05 200（mg/l） 300 500 0.2 0.00001 0.00001 0.02 0.005 3（mg/l） 5.8～8.6 異常なし 異常なし 5（度） 2（度） － 水質基準

4月 － － － － － － － － － － 11.3 － － － － － － － 0.9 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.6 4月

5月 － － － － － － － － － － 9.8 － － － － － － － 0.9 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 5月

6月 0.012 0.005 <0.001 <0.008 － － － － － － 10.8 － 89 － <0.000001 <0.000001 － － 1.0 7.1 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.5 6月

7月 － － － － － － － － － － 8.6 － － － <0.000001 <0.000001 － － 0.8 7.0 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 7月

8月 － － － － － － － － － － 10.2 － － － <0.000001 <0.000001 － － 0.7 7.1 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.6 8月

9月 0.010 0.006 <0.001 <0.008 － － － － － － 11.0 － － － 0.000002 <0.000001 － － 0.9 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.6 9月

10月 － － － － － － － － － － 12.6 － － － － － － － 0.9 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.6 10月

11月 － － － － － － － － － － 11.4 － － － － － － － 0.9 7.1 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 11月

12月 0.011 0.005 <0.001 <0.008 － － － － － － 12.5 － 95 － － － － － 1.0 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.6 12月

1月 － － － － － － － － － － 13.7 － － － － － － － 1.0 7.2 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.7 1月

2月 － － － － － － － － － － 14.3 － － － － － － － 1.0 7.3 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.6 2月

3月 0.008 0.004 <0.001 <0.008 <0.005 0.02 <0.005 <0.005 11.2 <0.001 15.6 57 104 <0.02 － － <0.005 <0.0005 1.0 7.4 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.6 3月

合計 0.041 0.020 <0.004 <0.032 0 0.02 <0.005 0.005 11.2 <0.001 141.8 57 288 <0.02 <0.000005 <0.000004 <0.005 <0.0005 11.0 86.4 異常なし 異常なし <6. <1.2 7.5 合計

平均値 0.010 0.005 <0.001 <0.008 0 0.02 <0.005 0.005 11.2 <0.001 11.82 57 96 <0.02 <0.0000013 <0.000001 <0.005 <0.0005 0.92 7.20 異常なし 異常なし <0.5 <0.1 0.63 平均値

●水質管理目標設定項目

【　1　】 【　2　】 【　3　】 【　4　】 【　5　】 【　8　】 【　9　】 【　10　】 【　12　】 【　13　】 【　14　】 【　15　】 【　16　】 【　17　】 【　18　】 【　19　】 【　20　】 【　21　】 【　22　】 【　23　】 【　24　】 【　25　】 【　26　】 【　27　】 【　28　】 【　29　】 【　30　】

水質基準 0.08（mg/l） 0.01（mg/l） 0.02（mg/l） － 基準項目A 基準項目39 基準項目37 0.3 0.02 3 3 基準項目40 基準項目51 基準項目47 2000（個/ml） 基準項目33

4月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

7月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

9月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

10月 － － - － - - <0.005 - - 0.002 0.004 － － － － 6.3 - - - － － － － -1.2 0 - -

11月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

12月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

1月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3月 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

合計 0 0 0 0 0 0 <0.005 0 0 0.002 0.004 0 0 0 0 6 0 0 0 <0. 0 0 0 -1 0 0 0

平均値 - - - - - - <0.005 - - 0.002 0.004 - - - - 6.3 - - - - - - - -1 0 - -

ジブロモク
ロロメタン

シアン

陰ｲｵﾝ界
面活性剤

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ﾌｪﾉｰﾙ類 有機物 pH値塩化物イオン 臭気 色度

ﾄﾘｸﾛﾛﾁﾚﾝ
亜硝酸態窒

素

非ｲｵﾝ界
面活性剤

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚ
ﾝ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 塩素酸

味
ホルム

アルデヒド
2-ﾒﾁﾙｲｿ
ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ

亜鉛 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 鉄 銅
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏ
ｸﾞﾈｼｳﾑ等

蒸発残留
物

ﾅﾄﾘｳﾑ ﾏﾝｶﾞﾝ

臭素酸
総トリハロ
メタン

硝酸態窒素
及び亜硝酸
態窒素

フッ素 クロロ酢酸 クロロホルム
ジクロロ酢

酸
ホウ素 四塩化炭素 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

ｼｽ/ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ
(2-ｴﾁﾙﾍｷ

ｼﾙ)

ヒ素
六価ｸﾛﾑ化

合物
一般細菌 大腸菌 ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ 水銀 ｾﾚﾝ 鉛

トリクロロ
酢酸

ｱﾝﾁﾓﾝ及
びその化
合物

ｳﾗﾝ及び
その化合

物

ﾆｯｹﾙ及び
その化合

物

亜硝酸態
窒素

1，2-ｼﾞｸﾛ
ﾛｴﾀﾝ

ﾄﾙｴﾝ

ブロモジク
ロロメタン

ブロモホル
ム

ﾒﾘﾙ-t-ﾌﾞﾁ
ﾙｴｰﾃﾙ
（MTBE）

有機物質
（KMnO4消
費量）

亜塩素酸
二酸化塩

素
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆ

ﾄﾘﾙ
抱水ｸﾛﾗｰﾙ 農薬類

遊離残留塩
素

1，1-ｼﾞｸﾛ
ﾛｴﾁﾚﾝ

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及
びその化
合物

残留塩素

硬度
（Ca.Mg）

ﾏﾝｶﾞﾝ及び
その化合

物
遊離炭酸

1，1，1-ﾄﾘ
ｸﾛﾛｴﾀﾝ

●原水全項目検査
かび臭項目検査

腐食性（ﾗ
ﾝｹﾞﾘｱ指
数）

従属栄養
細菌

臭気強度
（TON）

蒸発残留
物

濁度 pH

濁度


