
Ⅷ　クリプトスポリジウム等検査結果

クリプトスポリジウム等検査結果

　宇陀川系統

　　桜井浄水場

年月日  クリプト
 スポリジウム

ジアルジア 検水量（L)

R5.5.16 検出せず 検出せず 10

8.8 検出せず 検出せず 10

11.1 検出せず 検出せず 10

R6.2.13 検出せず 検出せず 10

　吉野川系統

　　御所浄水場

年月日  クリプト
 スポリジウム

ジアルジア 検水量（L)

R5.5.16 検出せず 検出せず 10

8.8 検出せず 検出せず 10

11.1 検出せず 検出せず 10

R6.2.13 検出せず 検出せず 10

原　　水

原　　水
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